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Lappeenrannan seudun ympäristötoimi      KIVISALM 

 
Saimaan Kivisalmen pumppauksen 
aikainen vedenlaadun seuranta 
syys-joulukuussa 2025 
 

Saimaan Kivisalmen pumppaamo aloitti toimintansa kevättalvella 2015. Pump-

paamon vesistötarkkailua on harvennettu siten, että näytteet otetaan kerran 

kuukaudessa neljältä havaintopaikalta: Piiluvanselkä (LAUTTA), Sunisenselkä 

(LPS7), Vehkasalonselkä (SHAR3) ja Jakaraselkä (SHAR4) (liite 4, havaintopaik-

kakartta). Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikaiseen veden laadun seurantaan 

liittyvät vesinäytteet otettiin 1.9., 28.10., 17.11., ja 2.12. Savo-Karjalan Ympäris-

tötutkimus Oy:n toimesta.  Näytteet analysoitiin Savo-Karjalan Ympäristötutki-

mus Oy:n laboratoriossa. Vedenlaatutulokset on esitetty liitteessä 1 sekä liitteen 

3 vedenlaatukuvaajissa. 

Veden kokonaislaadun kehityksen seurantaa varten on käytetty matemaattista 

vedenlaatumallia (Saukkonen, Vesitalous 6/91 ja 3/92). Vedenlaatuindeksi koos-

tuu kuudesta vedenlaatutekijästä: happi, väri, sameus, CODMn, kokonaisfosfori ja 

sähkönjohtavuus. Indeksi voi saada arvoja välillä 1–6 (taulukko 1). Vedenlaatu-

mallissa mittaushetken vedenlaatua verrataan siis tarkkailuvesistön oletettuun 

luonnontilaan, eli ihannetasoon (indeksiluku 1).  

Taulukko 1. Vedenlaatuindeksin vedenlaatuluokat 

Vedenlaatuluokat  
1,00 – 1,34  Erinomainen 
1,35 – 1,64  Erinomainen/hyvä tai hyvä/erinomainen 
1,65 – 2,34  Hyvä 
2,35 – 2,64 Hyvä/tyydyttävä  
2,65 – 3,34 tyydyttävä 
3,35 – 3,64 tyydyttävä/välttävä 
3,65 – 4,34 välttävä 
4,35 – 4,64 välttävä/huono 
4,65 – 5,34 huono 
5,35 – 5,64 huono/erittäin huono 
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Piiluvanselän (LAUTTA) alusveden hapenkyllästysaste oli syys-joulukuussa erin-

omaisella tasolla (kuva 1, liite 3). Veden väriluku oli hieman keskimääräistä alhai-

sempi. Muilta osin vesi oli laadultaan ajankohtaan nähden melko tavanomaista 

(kuvat 2–6).  Piiluvanselän vesi luokiteltiin syys-joulukuussa 2025 kokonaistyppi-

pitoisuudeltaan karuksi ja kokonaisfosforipitoisuudeltaan lievästi reheväksi. Säh-

könjohtavuus oli sisävesille ominaisella tasolla, eikä jätevesien vaikutusta veden-

laatuun ollut havaittavissa. Vesi oli lievästi humuspitoista ja sameusarvoltaan lie-

västi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,23 (Taulukko 2.) indikoi hyvää ja hieman 

syksyjen 2017–2024 keskimääräistä tasoa parempaa vedenlaatua. Eniten veden-

laatuluokitusta syksyllä 2025 heikensi sameusarvo.  

Sunisenselällä (LPS7) veden happitilanne oli syys-joulukuussa erinomaisella ta-

solla koko vesipatsaassa (kuva 7). Veden väriluku oli hieman keskimääräistä al-

haisempi. Muilta osin vesi oli laadultaan ajankohtaan nähden melko tavanomaista 

(kuvat 8–12).  Sunisenselän vesi luokiteltiin syksyllä 2025 kokonaistyppipitoisuu-

deltaan karuksi ja kokonaisfosforipitoisuudeltaan lievästi reheväksi. Sähkönjoh-

tavuus oli sisävesille ominaisella tasolla. Vesi oli keskimäärin lievästi humuspi-

toista ja sameusarvoltaan lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,18 indikoi 

hyvää ja hieman syksyjen 2017–2024 keskimääräistä tasoa parempaa vedenlaa-

tua. Eniten veden laatuluokitusta syksyllä 2025 heikensi sameusarvo. 

Vehkasalonselällä (SHAR3) alusveden happitilanne oli syyskuun tarkkailuker-

ralla melko huono (kuva 13). Pinnan läheisyydessä happitilanne oli hyvä. Loka-

joulukuun tarkkailukerroilla veden happitilanne oli erinomainen koko vesipat-

saassa. Veden väriluku oli hieman keskimääräistä alhaisempi. Muilta osin vesi oli 

laadultaan ajankohtaan nähden melko tavanomaista (kuvat 14–18).  Vehkasalon-

selän vesi luokiteltiin syksyllä 2025 kokonaistyppipitoisuudeltaan karuksi ja ko-

konaisfosforipitoisuudeltaan lievästi reheväksi/karuhkoksi. Sähkönjohtavuus oli 

sisävesille ominaisella tasolla. Vesi oli keskimäärin lievästi humuspitoista ja sa-

meusarvoltaan lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,19 indikoi veden hy-

vää laatua. Vesi oli kokonaislaadultaan hieman syksyjen 2017–2024 keskimää-

räistä tasoa parempaa. Eniten veden laatuluokitusta syksyllä 2025 heikensi sa-

meusarvo.  

Jakaraselällä (SHAR4) alusveden happitilanne oli syys-joulukuussa erinomainen 

koko vesipatsaassa (kuva 19). Veden väriluku oli hieman keskimääräistä alhai-

sempi. Muilta osin vesi oli laadultaan ajankohtaan nähden melko tavanomaista 

(kuvat 20–24). Jakaraselän vesi luokiteltiin syksyllä 2025 kokonaistyppipitoisuu-

deltaan karuksi ja kokonaisfosforipitoisuudeltaan lievästi reheväksi. Sähkönjoh-

tavuus oli sisävesille ominaisella tasolla. Vesi oli keskimäärin lievästi humuspi-

toista ja sameusarvoltaan lievästi sameaa. Vedenlaatuindeksin arvo 2,12 indikoi 

hyvää ja syksyjen 2017–2024 keskimääräistä tasoa parempaa vedenlaatua. Eni-

ten havaintopaikan veden kokonaislaatua heikensi sameusarvo. 
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Tarkkailussa olevien havaintopaikkojen vedenlaatuindeksien keskiarvo 2,18 

osoitti syys-joulukuussa 2025 hyvää veden kokonaislaatua. Vesi oli kokonaislaa-

dultaan hieman syksyjen 2017–2024 keskimääräistä tasoa parempaa. Havainto-

paikkojen väliset erot veden kokonaislaadussa olivat melko vähäisiä.  

Taulukko 2. Havaintopaikkojen vedenlaatu syys-joulukuussa 2025 ja vuosien 

2017–2024 syys-joulukuiden keskiarvona 

                                 2025 2017–2024 ka. 

Havaintopaikka Indeksi-

luku 

Vedenlaatu-

luokka 

Indeksi-

luku 

Vedenlaatu-

luokka 

Piiluvanselkä 2,23 hyvä 2,31 hyvä 

Sunisenselkä 2,18 hyvä 2,29 hyvä 

Vehkasalonselkä 2,19             hyvä 
 

2,25 hyvä 

Jakaraselkä 2,12 
hyvä 

2,31 hyvä 

Keskiarvo 2,18 hyvä 2,29 hyvä 

 
 
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
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Liitteet  Analyysitulokset  
 Menetelmäkuvaus- ja kokonaisvirhearviotaulukko  
 Vedenlaatukuvaajat  
 Havaintopaikkakartta  
 

Tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus  



SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

Kivisalmen pumppaamon tarkkailuohjelma 2013 (KIVISALM)

Liite 1, sivu 1 (2)

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T032

Pvm. Hav.paikka
Syvyys (m)Näytenro

Lämpöti
°C

*O2
mg/l

*O2 %
%

*Sameus
FTU

*Sähkönj
mS/m

*Väri
mg/l Pt

*CODMn
mg/l

*Kok.N
µg/l

*Kok-P
µg/l

1.9.2025 KIVISALM / LAUTTA  Piiluvanselkä, lautta Näkösyv 2,4 m; Kok.syv 9 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 10.55; Näytt.ottaja SKYT/LLe; Ilm.lt. 14 °C; Tuulsuunt. 12 °; Tuulnop. 5 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m8314 16,8 8,6 89 1,2 5,72 22 6,6 290 17
5 m8315 16,7 9,0 93 1,4 5,67 22 6,1 290 18
8 m8316 16,7 8,8 91 1,3 5,70 21 6,7 280 16

1.9.2025 KIVISALM / LPS7  Sunisenselkä Näkösyv 2,9 m; Kok.syv 10 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 11.00; Näytt.ottaja SKYT/LLe; Ilm.lt. 14 °C; Tuulsuunt. 12 °; Tuulnop. 5 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m8317 16,7 9,0 92 1,2 5,75 21 6,2 280 15
9 m8318 16,6 8,4 86 1,0 5,75 21 6,1 290 14

1.9.2025 KIVISALM / SHAR3  Vehkasalonselkä Näkösyv 3,0 m; Kok.syv 17 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 09.15; Näytt.ottaja SKYT/LLe; Ilm.lt. 14 °C; Tuulsuunt. 9 °; Tuulnop. 4 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m8305 16,8 8,0 83 0,86 5,50 26 7,7 300 11
16 m8306 15,7 2,5 25 1,4 5,63 33 7,5 420 15

1.9.2025 KIVISALM / SHAR4  Jakaraselkä Näkösyv 3,1 m; Kok.syv 10 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 09.30; Näytt.ottaja SKYT/LLe; Ilm.lt. 14 °C; Tuulsuunt. 9 °; Tuulnop. 4 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m8307 16,7 8,4 87 1,2 5,72 21 6,3 300 18
9 m8308 16,6 8,6 88 1,0 5,71 20 6,5 290 15

28.10.2025 KIVISALM / LAUTTA  Piiluvanselkä, lautta Näkösyv 1,6 m; Kok.syv 9 m; 
Klo 08.50; Näytt.ottaja SKYT/JN; Ilm.lt. 5 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 3 m/s; Pilv. 7 1/8; 
1 m10353 7,2 11,1 92 1,7 5,66 21 5,1 290 16
5 m10354 7,2 11,1 92 1,8 5,67 21 5,1 280 15
8 m10355 7,2 11,0 91 1,6 5,66 20 5,2 260 17

28.10.2025 KIVISALM / LPS7  Sunisenselkä Näkösyv 1,5 m; Kok.syv 10 m; 
Klo 08.30; Näytt.ottaja SKYT/JN; Ilm.lt. 5 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 3 m/s; Pilv. 7 1/8; 
1 m10350 7,2 11,1 92 1,8 5,75 20 5,7 280 15
9 m10351 7,2 11,2 93 1,7 5,72 21 5,2 300 15

28.10.2025 KIVISALM / SHAR3  Vehkasalonselkä Näkösyv 1,9 m; Kok.syv 17 m; 
Klo 12.05; Näytt.ottaja SKYT/JN; Ilm.lt. 5 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 3 m/s; Pilv. 7 1/8; 
1 m10380 7,6 10,9 91 0,93 5,28 25 6,7 310 10
16 m10381 7,6 10,9 91 1,2 5,29 25 6,5 310 9

28.10.2025 KIVISALM / SHAR4  Jakaraselkä Näkösyv 1,9 m; Kok.syv 10 m; 
Klo 11.45; Näytt.ottaja SKYT/JN; Ilm.lt. 5 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 3 m/s; Pilv. 7 1/8; 
1 m10378 7,2 11,2 93 1,6 5,65 18 5,8 280 18
9 m10379 7,2 11,4 94 1,7 5,65 17 5,9 280 17



SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

Kivisalmen pumppaamon tarkkailuohjelma 2013 (KIVISALM)

Liite 1, sivu 2 (2)

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T032, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.
https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T032

Pvm. Hav.paikka
Syvyys (m)Näytenro

Lämpöti
°C

*O2
mg/l

*O2 %
%

*Sameus
FTU

*Sähkönj
mS/m

*Väri
mg/l Pt

*CODMn
mg/l

*Kok.N
µg/l

*Kok-P
µg/l

17.11.2025 KIVISALM / LAUTTA  Piiluvanselkä, lautta Näkösyv 2,5 m; Kok.syv 9 m; 
Klo 10.34; Näytt.ottaja SKYT/KKa; Ilm.lt. 0,3 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 1 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m11041 5,1 11,8 93 1,8 5,50 21 5,8 280 13
5 m11042 5,1 11,9 93 1,7 6,40 20 5,9 260 15
8 m11043 5,1 11,9 93 2,2 5,55 18 6,3 260 17

17.11.2025 KIVISALM / LPS7  Sunisenselkä Näkösyv 2,80 m; Kok.syv 10 m; 
Klo 09.50; Näytt.ottaja SKYT/KKa; Ilm.lt. 0,3 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 1 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m11044 5,0 12,0 94 1,8 5,55 20 6,1 270 12
9 m11045 4,8 12,0 93 1,9 5,59 21 6,2 280 14

17.11.2025 KIVISALM / SHAR3  Vehkasalonselkä Näkösyv 3,0 m; Kok.syv 16 m; 
Klo 11.20; Näytt.ottaja SKYT/KKa; Ilm.lt. 0,3 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 1 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m11046 5,0 11,6 91 1,1 5,32 23 6,1 310 8
15 m11047 5,1 11,7 92 1,5 5,32 23 6,4 310 10

17.11.2025 KIVISALM / SHAR4  Jakaraselkä Näkösyv 2,90 m; Kok.syv 10 m; 
Klo 11.00; Näytt.ottaja SKYT/KKa; Ilm.lt. 0,3 °C; Tuulsuunt. 160 °; Tuulnop. 1 m/s; Pilv. 8 1/8; 
1 m11048 4,8 11,8 92 1,3 5,55 20 5,8 280 13
9 m11049 4,8 11,8 92 1,8 5,55 20 6,2 280 18

2.12.2025 KIVISALM / LAUTTA  Piiluvanselkä, lautta Näkösyv 2,60 m; Kok.syv 9,0 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 10.21; Näytt.ottaja SKYT/KKA; Ilm.lt. 2 °C; Tuulsuunt. 210 °; Tuulnop. 2 m/s; Pilv. 6 1/8; 
1 m11629 2,8 13,3 98 1,9 5,47 20 6,2 270 15
5 m11630 2,4 13,2 96 2,0 5,47 20 6,3 290 14
8 m11631 2,5 13,3 97 1,8 5,47 21 6,3 270 14

2.12.2025 KIVISALM / LPS7  Sunisenselkä Näkösyv 2,70 m; Kok.syv 10 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 10.57; Näytt.ottaja SKYT/KKA; Ilm.lt. 2 °C; Tuulsuunt. 210 °; Tuulnop. 2 m/s; Pilv. 6 1/8; 
1 m11632 2,5 13,5 99 2,0 5,50 20 6,1 270 15
9 m11633 2,4 13,2 96 2,4 5,50 21 6,1 270 15

2.12.2025 KIVISALM / SHAR3  Vehkasalonselkä Näkösyv 3,05 m; Kok.syv 16 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 09.30; Näytt.ottaja SKYT/KKA; Ilm.lt. 2 °C; Tuulsuunt. 210 °; Tuulnop. 2 m/s; Pilv. 6 1/8; 
1 m11625 2,8 12,9 95 1,6 5,19 23 6,8 340 10
15 m11626 2,6 12,7 93 0,89 5,13 24 6,0 330 10

2.12.2025 KIVISALM / SHAR4  Jakaraselkä Näkösyv 2,9 m; Kok.syv 10 m; Lum.pak. 0 m; Jäänpak. 0 m; 
Klo 09.50; Näytt.ottaja SKYT/KKA; Ilm.lt. 2 °C; Tuulsuunt. 210 °; Tuulnop. 2 m/s; Pilv. 6 1/8; 
1 m11627 2,5 13,0 95 1,1 5,50 20 5,6 290 12
9 m11628 2,8 13,1 97 1,5 5,41 21 6,0 300 12



SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, SAIMAA 24.9.2024 / MR 1(2)
Finas-akkreditoitu laboratorio T032, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIOMÄÄRITYSTEN MENETELMÄKUVAUS- JA MITTAUSEPÄVARMUUSTAULUKKO

Akkreditoidut fysikaalis-kemialliset määritykset

määritys menetelmä määritysraja pitoisuusalue, jolla mittausepävarmuus:

yli 50 % 50 – 20 % 20 – 10 % alle 10
%

*BOD7 SFS-EN 1899-2:1998 ja SFS-EN 25814:1993 0,50 mg/l > 0,50

*BOD7atu SFS-EN 1899-1:1998 ja SFS-EN 25814 :1993 2,0 mg/l > 2,0

*CODMn SFS 3036 :1981 1,0 mg/l 1,0 – 2,0 2,0 - 10 > 10

*fosfaattifosfori SFS-EN ISO 6878:2004 2,0 µg/l > 2,0

*kokonaisfosfori SFS-EN ISO 6878:2004 2,0 µg/l 2,0 – 7,5 > 7,5

määritys menetelmä määritys-
raja

pitoisuusalue mittaus-
epävarmuus

pitoisuusalue mittaus-
epävarmuus

*alkaliteetti sis. menetelmä, perustuu
Vesihallituksen vesitutki-
mustoimiston ohjeeseen ja
Standard Methods; NY
1971

0,02
mmol/l

0,02-0,1 mmol/l ± 0,01 mmol/l > 0,1 mmol/l ± 10 %

*CODCr ISO 6060:1989 20 mg/l 20-50 mg/l ± 10 mg/l > 50 mg/l ± 20 %

*happi SFS-EN 25813:1993 0,5 mg/l 0,5-2 mg/l ± 0,2 mg/l > 2 mg/l ± 10 %

*kiintoaine SFS- EN 872:2005 0,60 mg/l 0,6-2,5 mg/l ± 0,5 mg/l > 2,5 mg/l ± 20 %

*fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2007 0,1 mg/l 0,1-0,5 mg/l ± 0,075 mg/l > 0,5 mg/l ± 15 %

*kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2007 0,5 mg/l 0,5-2 mg/l ± 0,2 mg/l > 2 mg/l ± 10 %

*sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2007 0,5 mg/l 0,5-2 mg/l ± 0,2 mg/l > 2 mg/l ± 10 %

*kalium SFS-EN ISO 14911:2000 0,1 mg/l 0,1-0,5 mg/l ± 0,05 mg/l > 0,5 mg/l ± 10 %

*natrium SFS-EN ISO 14911:2000 0,1 mg/l 0,1-0,5 mg/l ± 0,05 mg/l > 0,5 mg/l ± 10 %

*kokonaistyppi SFS 29441:2018 50,0 µg/l 50-70 µg/l ± 10 µg/l > 70 µg/l ± 15 %

*ammoniumtyppi SFS-ISO 11732:2005 5,0 µg/l 5-20 µg/l ± 3 µg/l > 20 µg/l ± 15 %

*nitraattityppi
*nitriitti- ja nitraat-
titypen summa

SFS-ISO 13395:1997 5,0 µg/l 5-13 µg/l ± 2 µg/l > 13 µg/l ± 15 %

*nitriittityppi SFS-ISO 13395:1997 tai
SFS 3029:1976

2,0 µg/l 2-7 µg/l ± 1 µg/l > 7 µg/l ± 15 %

*sameus SFS-EN ISO 7027:2016 0,15 FTU 0,15-0,66 FTU ± 0,1 FTU > 0,66 FTU ± 15 %

*pH SFS 3021:1979 - - ± 0,2 1) - ± 0,2 1)

*sähkönjohtavuus SFS-EN 27888:1994 1,0 mS/m 1,0-4,0 mS/m ± 0,2 mS/m > 4,0 mS/m ± 5 %

*kokonaiskloori Hach-Lange perust. SFS-EN
ISO 7393-2:2018

0,06 mg/l 0,06-0,3 mg/l ± 0,03 mg/l > 0,3 mg/l ± 10 %

*vapaa kloori Hach-Lange perust. SFS-EN
ISO 7393-2:2018

0,06 mg/l 0,06-0,3 mg/l ± 0,03 mg/l > 0,3 mg/l ± 10 %

*sitoutunut kloori Hach-Lange perust. SFS-EN
ISO 7393-2:2018

0,06 mg/l laskennallinen suure

*väriluku SFS-EN ISO 7887 :2011,
osa D

5 mg / l Pt 5-25 mg/l Pt ± 5 mg/l Pt > 25 mg/l Pt ± 20 %

*) akkreditoitu menetelmä

1) pH-yksikköä

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, SAIMAA 24.9.2024 / MR 2(2)
Finas-akkreditoitu laboratorio T032, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

LABORATORIOMÄÄRITYSTEN MENETELMÄKUVAUS- JA MITTAUSEPÄVARMUUSTAULUKKO

Akkreditoidut mikrobiologiset määritykset

(virhearvio toimitetaan pyydettäessä)
määritys menetelmä yksikkö

*viljeltävät mikro-organismit 22 °C SFS-EN ISO 6222:1999 pmy/ml

*viljeltävät mikro-organismit 36 °C SFS-EN ISO 6222:1999 pmy/ml

*kolimuotoiset bakteerit 36 °C, alustava SFS 3016:2011 pmy/100ml

*kolimuotoiset bakteerit 36 °C, varmennettu SFS 3016:2011 pmy/100ml

*lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit 44 °C SFS 4088:2001 pmy/100ml

*Escherichia coli SFS 3016:2011 pmy/100ml

*Suolistoperäiset enterokokit, alustava SFS-EN ISO 7899-2:2000 pmy/100ml

*Suolistoperäiset enterokokit, varmistettu SFS-EN ISO 7899-2:2000 pmy/100ml

*Pseudomonas aerunginosa ISO 16266-2:2018 MPN/100ml

*Veden kolimuotoiset bakteerit ja E.coli ns. colilert-
menetelmällä

SFS-EN ISO 9308-2:2014 MPN/100ml

*) akkreditoitu menetelmä

Akkreditoimattomat määritykset

määritys menetelmä määritysraja pitoisuusalue, jolla kokonaisvirhe:

yli 50 % 50 – 20 % 20 – 10 % alle 10 %

kloridi sisäinen menetelmä, perustuu juoma-
ja talousveden tutkimusmenetelmiin,
Elintarviketutkijain Seura 1969

1,0 mg/l 1,0 – 2,3 > 2,3

a-klorofylli SFS 5772:1993 1,0 µg/l > 1,0

haihdutusjäännös SFS 3008:1990 6,0 mg/l 6,0 - 12 12 - 34 > 34

hehkutusjäännös SFS 3008:1990 8,0 mg/l 8,0 - 18 > 18

haihdutusjäännös SFS 3008:1990 6,0 mg/g > 6,0

hehkutusjäännös SFS 3008:1990 8,0 mg/g > 8,0

kiintoaineen hehku-
tusjäännös

SFS- EN 872 :2005, SFS 3008:1990 2,0 mg/l 2,0 - 5,5 5,5 - 56 > 56

hiilidioksidi Elintarviketutkijain Seura 1962 1,0 mg/l 1,0 – 1,8 2,0 - 6,0 > 6,0

kokonaisrikki Vesianalyysitoimikunnan mietintö 1973 2,0 mg/l 2,0 – 2,5 > 2,5

määritys menetelmä määritysraja
pitoisuusalue mittausepävar-

muus
pitoisuusalue mittausepä-

varmuus

kokonaistyppi Sisäinen mene-
telmä SVSY 81

1,0 mg/l - - > 1 mg/l ± 20 %

ammoniumtyppi Sisäinen mene-
telmä SVSY 99

15 µg/l 15-50 µg/l ± 10 µg/l > 50 µg/l ± 20 %



Liite 3. Vedenlaatukuvaajat

Piiluvanselkä (LAUTTA)

Kuva 1. Piiluvanselän alusveden hapenkyllästysaste Kuva 2. Piiluvanselän kokonaisfosforipitoisuus 

Kuva 3. Piiluvanselän kokonaistyppipitoisuus Kuva 4. Piiluvanselän väriluku

Kuva 5. Piiluvanselän kemiallinen hapenkulutus Kuva 6. Piiluvanselän sameus

0

5

10

15

20

25

30

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

µg
/l

Kok.P

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

FT
U

Sameus

0

100

200

300

400

500

600

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

µg
/l

Kok.N

0

2

4

6

8

10

12

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

µg
/l

CODMn

0

10

20

30

40

50

60

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

m
g/

l P
t

Väri

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

he
lm

ik
uu

 1
5

ke
sä

ku
u 

15
lo

ka
ku

u 
15

he
lm

ik
uu

 1
6

ke
sä

ku
u 

16
lo

ka
ku

u 
16

he
lm

ik
uu

 1
7

ke
sä

ku
u 

17
lo

ka
ku

u 
17

he
lm

ik
uu

 1
8

ke
sä

ku
u 

18
lo

ka
ku

u 
18

he
lm

ik
uu

 1
9

ke
sä

ku
u 

19
lo

ka
ku

u 
19

he
lm

ik
uu

 2
0

ke
sä

ku
u 

20
lo

ka
ku

u 
20

he
lm

ik
uu

 2
1

ke
sä

ku
u 

21
lo

ka
ku

u 
21

he
lm

ik
uu

 2
2

ke
sä

ku
u 

22
lo

ka
ku

u 
22

he
lm

ik
uu

 2
3

ke
sä

ku
u 

23
lo

ka
ku

u 
23

he
lm

ik
uu

 2
4

ke
sä

ku
u 

24
lo

ka
ku

u 
24

he
lm

ik
uu

 2
5

ke
sä

ku
u 

25
lo

ka
ku

u 
25

%

o2 8m



Sunisenselkä (LPS7)

Kuva 7. Sunisenselän alusveden hapenkyllästysaste Kuva 8. Sunisenselän kokonaisfosforipitoisuus

Kuva 9. Sunisenselän kokonaistyppipitoisuus Kuva 10. Sunisenselän väriluku

Kuva 11. Sunisenselän kemiallinen hapenkulutus Kuva 12. Sunisenselän sameus
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Vehkasalonselkä (SHAR3)

Kuva 13. Vehkasalonselän alusveden hapenkyllästysaste Kuva 14. Vehkasalonselän kokonaisfosforipitoisuus

Kuva 15. Vehkasalonselän kokonaistyppipitoisuus Kuva 16. Vehkasalonselän väriluku

Kuva 17. Vehkasalonselän kemiallinen hapenkulutus Kuva 18. Vehkasalonselän sameus
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Jakaraselkä (SHAR4)

Kuva 19. Jakaraselän alusveden hapenkyllästysaste Kuva 20. Jakaraselän kokonaisfosforipitoisuus

Kuva 21. Jakaraselän kokonaistyppipitoisuus Kuva 22. Jakaraselän väriluku

Kuva 23. Jakaraselän kemiallinen hapenkulutus Kuva 24. Jakaraselän sameus
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